
Konjsko

Zagorje

VS Virska Sutina

V=100 m

3

K.V.=658 m n.m

K.D.=655 m n.m

VS Zavelim

V=2x100 m

3

K.V.=863 m n.m

K.D.=860 m n.m

Zavelim
CS Zavelim

DCI f80

VS Gornji Polići

V=100 m

3

K.V.=728 m n.m

K.D.=725 m n.m

Podbila

VS Podbila

V=100 m

3

K.V.=683 m n.m

K.D.=680 m n.m

DCI f80

DCI f150

DCI f150

Vir

DCI f150

DCI f200

DCI f250

VS Vir

V=2x250 m

3

K.V.=633 m n.m

K.D.=630 m n.m

V=2x100 m

3

K.V.=655 m n.m

K.D.=652 m n.m

VS Vir-Zagorje

VS Debeli Brig

V=2x150 m

3

K.V.=733 m n.m

K.D.=730 m n.m

DCI f150

PEHD f110

V=2x150 m

3

K.V.=683 m n.m

K.D.=680 m n.m

VS Kućetine

Vinjani

DCI f300

DCI f150

DCI f300

PEHD f160

VS Čitluk 1

V=2x200 m

3

K.V.=683 m n.m

K.D.=680 m n.m

VS Čitluk 2

V=2x100 m

3

K.V.=733 m n.m

K.D.=730 m n.m

DCI f300

DCI f500

AC f450

Uređaj za pročišćavanje

pitke vode"Senjakovina"

DCI f600

VS Posušje

V=2x1500 m

3

K.V.=770 m n.m

K.D.=765 m n.m

VS Cvitkuša

V=2x300 m

3

K.V.=715,92 m n.m

K.D.=713,00 m n.m

DCI f600

PEHD f225

Rastovača

PEHD f225

PVC f225

VS Vicani

V=2x150 m

3

K.V.=683 m n.m

K.D.=680 m n.m

Broćanac

PEHD f160

PEHD f110

PEHD f160

VS Broćanac-2

(Širića Brig)

V=2x100 m

3

K.V.=733 m n.m

K.D.=730 m n.m

Transportno-

distribucijski

cjevovod

CS Cerovi doci

VS Cerovi doci

VS Broćanac-1

(Bašići)

V=100 m

3

K.V.=783 m n.m

K.D.=780 m n.m

DCI f250

DCI f250

DCI f300

VS Zlopaše

DCI f400

V=2x500 m

3

K.V.=684 m n.m

K.D.=680 m n.m

DCI f400

VS Vinjani-1

V=2x300 m

3

K.V.=704 m n.m

K.D.=700 m n.m

V=2x100 m

3

K.V.=713 m n.m

K.D.=710 m n.m

DCI f250

VS Osoje

Osoje

DCI f250

AC f250

Batin

VS Batin

V=2x200 m3

K.V.=743 m n.m.

K.D.=740 m n.m.

DCI f150

DCI f250

DCI f250

PEHD f110

DCI f200

DCI f200

DCI f150

PEHD f90

2 x PEHD f110

PEHD f110

Gradac

PEHD f160

DCI f600

CS Piškovići

VS Tribistovo-2

VS Tokići

V=500 m

3

CS Jelica

VS Rakitno

CS Zmijinac

Poklečani

Vrpolje

VS Poklečani

V=400 m

3

Sutina

VS Vlašani

V=300 m3

Akumulacija

  Tribistovo

RK 2

V=20 m

3

K.V.=600 m n.m

K.D.=598 m n.m
VS TOLIĆI

V=50 m

3

K.V.=660 m n.m

K.D.=662 m n.m

RK 1

V=20 m

3

K.V.=682 m n.m

K.D.=680 m n.m

VS Gradac

V=2x200 m

3

K.V.=738 m n.m

K.D.=735 m n.m

Hidroforsko

postrojenje

   Tomilje

Hidroforsko

postrojenje

   Rujan

PEHD f110

Izvorište Jelica

Izvorište Zmijanac

CS Marića

Doci

HP za dio industijske zone Vlake

VS Marića doci

V=50 m

3

K.V.=873 m n.m

K.D.=870 m n.m

Konjovac

Nuga

VS Tribistovo-1

CS Bakule

Tribistovo

VS Korita

V=100 m

3

VS G. Britvica

V=100 m

3
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